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彬州市自来水有限责任公司
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样品名称 生活饮用水 (出厂水 ) 委托单位 彬州市自来水有限责任公司

样品性状 无色透明 采样地点
彬州市城关镇官牌村

红岩河水厂出厂水泵房

送样人 曹海彬 接样人 李欢

样品批号 20250901-06 样品来源 外送样品

样品包装 聚乙烯瓶、灭菌袋 收样日期 2025,09.01

检验数量 10L/桶 ,k1忄lFl+500mL/笫楚,cl袋
检验类别 委托检验

检验日期 2025.09.01^ˇ 2025.09. 10

检验项目 见第 2、 3、 4页。

限值依据 GB5γ⒐⒛22《生活饮用水卫生标准》。

检验结果

经检验,该样品所检项目符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》的要求 ,

具体检验结果见本报告第 2、 3、 4页 。(消毒剂指标不做判定 )。

备注

1、 消毒剂:游离氯。

2、 以上样品及信息由客户提供及确认,本公司不承担证实客户提供信息的准确性、
适当性和 (或 )完整性的责任。

3、 本报告检测项目由客户选定。

4、 抽样过程由委托方完成,抽样信息由委托方提供。

编制人:御
俐    审核人:孙 批准人 :

甾



彬州市润泽水质检测有限公司

检 验 报 告
报告编号:BZJ25090OG 第 2页 共 4页

序号 检验项目 单位 检测方法 限值要求 检验结果 结果判定

色度 (铂钴色度

单位 )
度 GB/T5750.4-2023(4.1) ≤ 15 (5

符合

,
“

浑浊度(散射浑

浊度单位 )
NTU GB/T5750.4-2023(5.l) ≤ 1 0.9 符合

3 臭和味 / GB/T5750.4-2023(6.1)
无异臭、

异味

无异臭、

异味
符合

4 肉眼可见物 / GB/T5750.4-2023(7。 l) 无 未见异物 符合

5 pH / GB/T5750.4-2023(8。 l) 6.5~8.5 8,30 符合

6 溶解性总固体 mg/L GB/T5750.4-2023(l1.l) ≤≡1000 416.0 符合

7
总硬度

(以 Caco3计 )
mg/L GB/T5750.4-2023(10.1) ≤450 224,4 符合

8 铬 (六价 ) mg/L GB/T5750.6-2023(13.1) ≤≡0.05 ((0.004
符合

'
^
门u~
ˇ

高锰酸盐指数
(以 02计 )

mg/L GB/TW50。⒎2⒓3(4.1) ≤ 3 1.60 符合

10 游离氯 mg/L GB/T5750.119023(4.3) / 0.45 /

氨 (以 N计 ) m酐L GB/T5750。 S-2023(11.1) ≤ 0.5 0.20 符合

0
乙 氰化物 mg/L GB/T5750.5-2023 (7.2) ≤≤0.05 ((0.002

符合

13 铝 mg/L GB/T5750。⒍2023← .1) ≤≤0.2 0.132 符合

14 总¤放射性 Bq/L GB/T5750.139023(4.1) ≤≡0.5 0.062 符合

叼

亠
厂
剿
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序号 检验项目 单位 检测方法 限值要求 检验结果 结果判定

15 总β放射性 Bq/L GB/T5750.13-2023(5.1) ≤ 1 0.090 符合

16 氟化物 m酐L GB/T5750.5-2023(6.2) ≤ 1.0 0.72 符 合

17 氯化物 mg/L GB/T5750.5-2023(5.2) ≤250 45.94 符合

⊥8
硝酸盐
(以 N计 ) m酐L GB/T5750.590236.3) ≤10 0,47 符 合

19 硫酸盐 m酐L GB/T5750.5-2023(4.2) ≤250 119.14 符合

20 二氯乙酸 mg/L GB/T5750.10-2023(15.2) ≤≡0.05 (0.0037 符合

’

臼 二氯乙酸 mg/L GB/T5750.10-2023(16.2) ≤0.1 (0.0044 符合

,
臼
,
臼 氯酸盐 mg/L GB/T5750.10-2023(21.2) ≤≤0.7 0.18 符合

23 铁 mg/L GB/T5750.690236.1) ≤≤0.3 ((0。05 符合

24 锰 m酐L GB/T5750.69O23(6.1) ≤0.1 <(0.05 符合

25 铜 m酊L GB/T5750.69023(7.2) ≤ 1.0 (0.05 符合

26 上羊
诈
讠 mg/L GB/T575O。 690236.1) ≤ 1.0 ((0.05 符合

27 铅 mg/L GB/T5750.6-2023(14.1) ≤≡0.01 ((0.0025 符合
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序号 检验项目 单位 检测方法 限值要求 检验结果 结果判定

28 镉 mg/L GB/T5750.69023(12.1) ≤ 0.005 ((0.0005 符合

29 由
叩
页
γ mg/L GB/T5750.6-2023(9.1) ≤ 0.01 <0.001 符合

30 〓水 mg/L GB/T5750.6-2023(11.1) ≤0.001 <≡ 0.0001 符合

0
0 三氯甲烷 m酐L GB/T5750.10-2023(4.3) ≤ 0.06 0,0105 符合

9
臼°
°

一氯二溴

甲烷
mg/L GB/T5750,10-2023(7.2) ≤ 0.l 0.0098 符合

33
二氯一溴

甲烷
mg/L GB/T5750.10-2023(6,2) ≤ 0.06 0,0114 符合

34 三溴甲烷 mg/L GB/T5750。 10-2023(5.2) ≤ 0.1 0.0019 符合

35 三卤甲烷 / GB/T5750.10-2023 ≤ 1 0.4797 符合

36 菌落总数 CFU/mL GB/T5750.12-2023(4,1) ≤ 100 10 符合

37
总大肠菌

群

⒈压PN/100

mL GB/T5750.1290236.3) 不应检出 未检出 符合

38
大肠埃希

氏菌

⒈压PN/100

mL GB/T5750.129023σ。3) 不应检出 未检出 符合


